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K.u.-p.t: Cernozice nad Labem

Stavebnik: Atelier Aurum s.r.o., Jirdskova 21, 53002 Pardubice

Ucel stanoviska: Pfedprojektova ptiprava

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribu¢ni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:

K PREDLOZENE PD SDELUJEME TOTO NASE STANOVISKO Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNARENSKA ZARIZENi:
V zajmovém prostoru stavby dojde k dotyku s témito plynarenskymi zafizenimi:

VTL RS, VTL DN 80 + bezpecnostni pdsmo,
STL PE 90, 40 + pfip.

TOTO STANOVISKO NELZE POUZIT PRO JEDNANI SE STAVEBNIM URADEM ANI PRO REALIZACI STAVBY.

Pro uptesnéni polohy plynarenského zafizeni je nutné provést jeho vytyceni pfip. ovéfit jeho polohu sondami.
Vytyceni bude provedeno bezplatné na zédkladé Vasi objednavky (http://www.rwe.cz/ds/kontaktni-system/)

Do situace pro povoleni stavby pozadujeme zakreslit stavajici plynarenské zafizeni a nové budované stavby a sité.
Zadost |ze podat pres internet - https://www.rwe-distribuce.cz/cs/emp/zadost-o-vydani-stanoviska/identifikacni-
udaje/.

Pro povoleni vystavby plynovodu, plynovodnich piipojek a OPZ ("vnitini" rozvod plynu od HUP ke spotiebic¢iim,
véetné) musi byt posouzena projektova dokumentace samostatnym stanoviskem od technika pfipojovani a rozvoje
plynarenskych zafizeni: http://www.rwe.cz/ds/kontaktni-system/.

Zéadost o pripojeni k distribu¢ni soustavé Ize podat v kterékoli Zakaznické kancelati - www.rwe.cz/cs/vyhledej-
kontaktni-misto/, nebo on-line - www.rwe-distribuce.cz.

Stanovisko odboru EPZ - VTL (Zdenék Kocourek):

K Vasemu pozadavku sdélujeme, Ze v oblasti vyse uvedeného stavebniho zajmu (dle pfedlozené situace EMP)
prochazi vysokotlaky (dale jen VTL) plynovod DN 80, PN 40, dale se zde nachazi vysokotlaka regula¢ni stanice VTL RS RWE Distribucnisluzby, s.r.o.

Cernozice - RS v majetku RWE GasNet, s.r.0. Plynarenské 499/1
Zabrdovice
Bezpecnostni pasmo VTL plynovodu DN 80 je 15 m na obé strany od plynovodu. 60200Bmo

T +420532221111
F +420545578571
E info_ds@rwe.cz
Dle zakona ¢. 458/2000 je ochranné pasmo vyse uvedené RS 4 m a bezpecnostni pasmo 10 m od plidorysu objektu | www.we.cz

vsemi sméry. Ochranné pasmo kabelovych pfipojek nn je 1 m. IC: 27935311
DIC: C€Z27935311

Ochranné pasmo VTL plynovodu je 4 m na obé strany od plynovodu.

Plynarenska zafizeni jsou chrdnéna ochrannymi pasmy k zajisténi jejich bezpec¢ného a spolehlivého provozu. Zapsan do obchodniho rejstiiku:

Krajsky soud v Brné
oddil C, vlozka 57165

Bezpecnostni padsma jsou uréena k zamezeni nebo zmirnénf ucinkd pfipadnych havarii plynovych zafizeni a k 26072007

ochrané Zivota, zdravi a majetku osob.

Bankovni spojeni:
Ceskoslovenska obchodni banka,

a.s.
Cislo aetu: 17837923
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PoZzadavky na zpracovatele PD:

1. Projektovou dokumentaci fesit v souladu se zékonem ¢islo 458/2000 Sb. (energeticky zakon), CSN EN 1594 a TPG
702 04 (Technicka pravidla Gas).

STAVBY - BEZ OPATRENI:

- budovy situovat mimo bezpecnostni pdsmo VTL plynovodu, pfipadné je mozné snizit bezpecnostnipdsmo o 10 %,
tj. na 13,5 m na obé strany od plynovodu a mimo bezpe¢nostni pdsmo vyse uvedené RS 10 m

Déle upozornujeme na moznost zvyseni hlukové zatéze v okoliRS, zejména v zimnim obdobi, zplisobené provozem
a také na obcasny ruch spojeny s udrzbou plynédrenského zafizeni. Pfi provozu RS se vjejim okoli mize navic
vyskytovat charakteristicky zdpach zemniho plynu.

Z téchto dtivodli doporucujeme RD postavit ve vétsi vzdalenosti od RS.

InZenyrské sité:
-styk na$eho zafizeni se stavbou jinych inzenyrskych siti fesit dle CSN EN 1594 a TPG 702 04 (konkrétni podminky
urc¢ime pii konkrétnich stavebnich zamérech);

Komunikace (silnice a chodniky):
- silnice a chodniky v soubéhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné pasmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);
- kiizeni komunikaci za urcitych podminek Ize realizovat (podminky stanovime v dalSim stupni).

Oploceni:
- oploceni v soubéhu s VTL plynovodem vést mimo ochranné padsmo VTL plynovodu - 4 m od plynovodu;
- VTL plynovod nezaplocovat;

Vysadba strom a ker(:
- vysadbu strom( a ket provadét mimo ochranné pasmo VTL plynovodu (4 m od plynovodu);
- zatravnéni bez omezeni;

STAVBY - OPATRENI C. 1:

- nejblizsi ¢ast budov bude umisténa ve vzdalenosti vétsi nez 10 m od vedeni VTL DN 80 plynovodu a mimo
bezpecnostni pasmo vyse uvedené RS 10 m

- vchod, nebo alespon jeden tnikovy vychod s dostate¢nou kapacitou pro evakuaci osob musi byt odvracen od VTL
plynovodu (opac¢na strana objektu od plynovodu);

- plast nadzemni ¢asti budovy (alespon stény privracené k plynovodu) véetné stiesni krytiny musi byt zhotoveny
alespori z nesnadno hoflavych material (tfida reakce naohen A1, A2 podle CSN 13501-1);

- vSechna okna a sklenéné vyplné na strané objektu privracené k VTL plynovodu musi byt opatieny bezpecnostni
félii (ochrana proti rozbiti sklenénych vyplni);

- mezi jednotlivymi objekty budovanymi v bezpe¢nostnim pasmu VTL plynovodu musi byt dostate¢né odstupové
vzdalenosti ve smyslu aktualné platnych predpis(i o poZarni ochrané;

2. PD na vyse uvedenou stavbu - staveni zamér se zakreslenym stavajicim plynarenskym zafizenim a zakétovanim
novych staveb vici nému bude predlozena RWE Distribuéni sluzby, s.r.o. k odsouhlaseni.

3.V pfipadé potieby, Vam jiz v pribéhu zpracovani projektové dokumentace, nase stavajicizarizeni vytycime
(zaméstnanci provozu a udrzby siti RWE Distribu¢ni sluzby, kontakty na http://www.rwe.cz/ds/ds-online-vytyceni-
pz/).

4.V pfipadé Vaseho zdjmu o digitélni formu poskytnuti polohy vyse uvedenych plynérenskych zafizeni v zajmovém

prostoru je mozné se obrétit na RWE Distribucni sluzby, s.r.o. oddéleni dokumentace siti (viz www.rwe-distribuce.cz/
cs/zadost-o-vektorova-data/).

5. STANOVISKO NESLOUZi PRO POVOLENI REALIZACE PREDMETNE STAVBY A ROVNEZ NENAHRAZUJE VYJADRENI K
PROJEKTOVE DOKUMENTACI (déle jen PD).

Prilohou Vam preddvame orientacni situaci plynarenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek (déle jen PZ) ve spravé
nasi spole¢nosti.
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Poskytnuta orientacni situace slouZzi pouze pro informaci o poloze PZ. Nenahrazuje stanovisko provozovatele
distribu¢ni soustavy ke stavebnimu zaméru a nelze ji pouzit k povoleni nebo pro realizaci stavby.

Pro tento Ucel predlozte Zadost o vydani stanoviska véetné pfedepsané dokumentace ve smyslu stavebniho zékona
¢. 183/2006 Sb. v platném znéni.

Informace o moznosti poskytnuti polohy stavajicich PZ ve spravé RWE GasNet, s.r.o. v digitalni podobé ziskate na
adrese: www.rwe-distribuce.cz/cs/zadost-o-vektorova-data/

Poloha a rozsah PZ uvedeny v priloze je platny ke dni vydani tohoto stanoviska.

Upozoriujeme, Ze se v zajmovém Uzemi vyznaceném v pfiloze tohoto stanoviska mohou nachazet PZ, ktera jsou ve
fazi vystavby a doposud nebyla pfeddna RWE GasNet, s.r.o. k provozovani. Taktéz se v zdjmovém uzemi mohou
nachazet PZ jinych vlastniku ¢i spravcd, pfipadné i dlouhodobé nefunkéni/neprovozovana PZ bez dostupnych
informaci o jejich poloze a vlastnictvi. Tato PZ NEJSOU v pfiloze vyznacena a nejsou predmétem tohoto stanoviska.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v pfiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicl ode dne jeho vydani.

V ptipadé dotceni pozemku v majetku RWE kontaktujte prosim RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese
www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy - pozemky a budovy plynarenskych zafizeni",
pripadné na Zakaznické lince 840 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zddosti véetné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V ptipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001325029 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznickd linka 840 11 33 55.

Simona Kloudova

technik externich pozadavk(

odbor zpracovani externich pozadavka
RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.
+420475325809
simona.kloudova@rwe.cz

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovérena pfiloha zadatele
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